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Teil 711 und BGV A2. Maximaler Spannungsabfall zwischen Hauptverteiler und
Ubergabepunkt bei angegebenen Lasten: 1,25%.

Netzform TN-S von Hauptverteilung, Trafostation oder Generatoren bis zum Uber-
gabepunkt siehe Beschreibung (wird immer beigelegt). Erdung und Potentialaus-
gleich von leitfahigen Metallkonstruktionen wie Biihnen, Tower, FoH (iber zentralen
Potentialausgleich. Erdausbreitungswiderstand der Schutz- und Betriebserdung
maximal 2 Ohm.

Bei Baubeginn miissen alle geforderten Anschliisse unmittelbar an der Biihne ver-

flgbar sein. Ein qualifizierter Elektriker wird bei Aufbaubeginn fir etwa eine Stunde
sowie wahrend der Proben bzw. der Shows zur Uberwachung der Anschliisse benétigt.
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